
１号水源井 １/８
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.51 0.33 0.48 0.42 0.31 0.34
― 電気伝導率 (mＳ/m) 30 23 29 27 22 24
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

２号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12

１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.38 0.26 0.31 0.28 0.23 0.24
― 電気伝導率 (mＳ/m) 36 34 36 35 35 34
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

３号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.94 0.95 0.89 0.86 0.96 0.91
― 電気伝導率 (mＳ/m) 42 43 42 42 43 42
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

４号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12

― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.19 0.16 0.15 0.17 0.16 0.15
― 電気伝導率 (mＳ/m) 35 34 35 34 34 34
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

５号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.25 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.15 R6.9.26
１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.25 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.15 R6.9.26
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.82 0.79 0.75 0.73 0.76 0.77
― 電気伝導率 (mＳ/m) 36 36 35 35 35 36
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

原水水質検査（１～８号井）
（令和６年４月～令和６年９月）

埼玉県八潮市水道部
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６号水源井 ２/８
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.25 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.15 R6.9.26
１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.25 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.15 R6.9.26
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.29 0.29 0.30 0.28 0.29 0.28
― 電気伝導率 (mＳ/m) 19 19 19 19 19 19
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

７号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.4.25 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.15 R6.9.26

１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.4.25 R6.5.23 R6.6.20 R6.7.18 R6.8.15 R6.9.26
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.36 0.38 0.36 0.35 0.36 0.36
― 電気伝導率 (mＳ/m) 19 19 19 19 19 19
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

８号水源井（休止中）
番号 水質基準項目 基準値（参考）

１ 一般細菌 100個/mL以下

２ 大腸菌 検出されないこと

番号 その他項目 目標値（参考）

― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L）

― 電気伝導率 (mＳ/m)

― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと

原水水質検査（１～８号井）
（令和６年４月～令和６年９月）

埼玉県八潮市水道部
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１号水源井 ３/８
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.10※1 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9※1 R7.2.20 R7.3.6
１ 一般細菌 100個/mL以下 140 16
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5※2 R7.1.9 R7.2.20 R7.3.6
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.33 0.47 0.31 0.32 0.39
― 電気伝導率 (mＳ/m) 25 26 24 24 25
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

２号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6

１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.23 0.33 0.27 0.24 0.23 0.25
― 電気伝導率 (mＳ/m) 34 34 34 35 35 35
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

３号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.10※1 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
１ 一般細菌 100個/mL以下 100 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.90 1.05 0.96 0.88 0.89 0.88
― 電気伝導率 (mＳ/m) 43 42 43 43 43 43
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

４号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.14 0.22 0.17 0.16 0.14 0.16
― 電気伝導率 (mＳ/m) 34 34 34 34 34 34
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

５号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.24 R6.11.21 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.13
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.24 R6.11.21 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.13
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.82 0.91 0.75 0.72 0.75 0.73
― 電気伝導率 (mＳ/m) 35 35 36 35 36 36
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出
※１ 一般細菌が多く検出されたため、洗管をしつつ再度検査を行いました。
※２ 採水不良のため、検査を行いませんでした。

原水水質検査（１～８号井）
（令和６年１０月～令和７年３月）

埼玉県八潮市水道部
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６号水源井 ４/８
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.24 R6.11.21 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.13
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.24 R6.11.21 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.13
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.30 0.39 0.28 0.28 0.28 0.32
― 電気伝導率 (mＳ/m) 19 20 19 19 19 19
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

７号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.10.24 R6.11.21 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.13

１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出

番号 その他項目 目標値（参考） R6.10.24 R6.11.21 R6.12.19 R7.1.23 R7.2.20 R7.3.13
― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L） 0.39 0.46 0.36 0.35 0.35 0.37
― 電気伝導率 (mＳ/m) 19 20 19 19 19 20
― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと 不検出 不検出

８号水源井（休止中）
番号 水質基準項目 基準値（参考）

１ 一般細菌 100個/mL以下

２ 大腸菌 検出されないこと

番号 その他項目 目標値（参考）

― アンモニア態窒素 （ｍｇ/L）

― 電気伝導率 (mＳ/m)

― 嫌気性芽胞菌 検出されないこと

（再検査）１号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.11.7 R6.11.21 R7.1.23
１ 一般細菌 100個/mL以下 15 180 25
２ 大腸菌 検出されないこと

（再検査）３号水源井
番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.11.7
１ 一般細菌 100個/mL以下 0
２ 大腸菌 検出されないこと

原水水質検査（１～８号井）
（令和６年１０月～令和７年３月）

埼玉県八潮市水道部
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５/８
1号水源井 ２号水源井 ３号水源井 ４号水源井

番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.7.4 R6.7.4 R6.7.4 R6.7.4
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 18 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001 <0.001 <0.001 0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 <0.08 0.08 <0.08 0.08
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.001 0.001 0.003 0.002
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 <0.01 <0.01 0.04 <0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.10 <0.03 0.15 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 35.5 48.2 53.9 49.7
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 0.135 0.091 0.063 0.055
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 19.4 26.3 43.9 25.8
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 55 63 75 64
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 196 227 279 224
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.5 0.5 0.9 0.5
４７ pH値 5.8～8.6 8.2 8.2 8.3 8.2
４８ 味 異常でないこと
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 3.1 1.7 3.7 1.6
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 0.7 <0.1

※１ 原水は消毒等の処理を行う前の水なので、消毒剤・消毒副生成物等は検査しません。

原水水質検査（１～８号水源井）

※１

埼玉県八潮市水道部
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６/８
５号水源井 ６号水源井 ７号水源井 ８号水源井

番号 水質基準項目 基準値（参考） R6.7.18 R6.7.18 R6.7.18 ※２
１ 一般細菌 100個/mL以下 19 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 0.005 0.007
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 <0.05 <0.05 <0.05
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.08 <0.08 0.09
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.002 0.002 0.004
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02 <0.01 <0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 0.06 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 50.8 28.4 28.3
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 0.069 0.048 0.045
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 33.5 1.7 1.7
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 64 36 35
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 242 146 150
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001
４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.8 0.3 0.4
４７ pH値 5.8～8.6 8.3 8.3 8.2
４８ 味 異常でないこと
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 3.6 1.4 2.6
５１ 濁度 2度以下 0.1 <0.1 <0.1

※１ 原水は消毒等の処理を行う前の水なので、消毒剤・消毒副生成物等は検査しません。
※２ ８号水源井は休止中です。

原水水質検査（１～８号水源井）

※１

埼玉県八潮市水道部
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埼玉県八潮市水道部 ７/８
水質管理目標設定項目 １号水源井 ２号水源井 ３号水源井 ４号水源井

番号 水質管理目標設定項目 目標値（参考） R6.7.4 R6.7.4 R6.7.4 R6.7.4
１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02mg/L以下
２ ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定)
３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下
５ ﾄﾙｴﾝ 0.4mg/L以下
６ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.08mg/L以下
７ 亜塩素酸 0.6mg/L以下
８ 二酸化塩素 0.6mg/L以下
９ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg/L以下(暫定)
１０ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0.02mg/L以下(暫定)

１１ 残留塩素 1mg/L以下
１２ ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10mg/L以上、100mg/L以下
１３ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下
１４ 遊離炭酸 20mg/L以下 <2 <2 <2 <2
１５ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg/L以下
１６ ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02mg/L以下
１７ 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 3.0 2.9 4.9 2.4
１８ 臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1 <1
１９ 蒸発残留物 30mg/L以上、200mg/L以下
２０ 濁度 1度以下
２１ ｐH値 7.5程度
２２ 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1程度以上とし、極力0に近づける -0.1 0.1 0.2 0.1
２３ 従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)

２４ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下
２５ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L以下

２６
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和
として0.00005mg/L以下(暫定)

<0.000005 <0.000005 <0.000005 <0.000005

※１ 原水は消毒等の処理を行う前の水なので、消毒剤・消毒副生成物等は検査しません。
※２ 水道施設健全性判断で給水栓で実施するため省略します。

※２

※１

原水水質検査（１～８号水源井）

※１

※１
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８/８
水質管理目標設定項目 ５号水源井 ６号水源井 ７号水源井 ８号水源井

番号 水質管理目標設定項目 目標値（参考） R6.7.18 R6.7.18 R6.7.18 ※３
１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02mg/L以下
２ ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定)
３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002
４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下
５ ﾄﾙｴﾝ 0.4mg/L以下
６ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.08mg/L以下
７ 亜塩素酸 0.6mg/L以下
８ 二酸化塩素 0.6mg/L以下
９ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg/L以下(暫定)
１０ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0.02mg/L以下(暫定)

１１ 残留塩素 1mg/L以下
１２ ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10mg/L以上、100mg/L以下
１３ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下
１４ 遊離炭酸 20mg/L以下 <2 <2 <2
１５ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg/L以下
１６ ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02mg/L以下
１７ 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 4.2 1.4 2.2
１８ 臭気強度(TON) 3以下 <1 <1 <1
１９ 蒸発残留物 30mg/L以上、200mg/L以下
２０ 濁度 1度以下
２１ ｐH値 7.5程度
２２ 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1程度以上とし、極力0に近づける 0.1 -0.2 -0.2
２３ 従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)

２４ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下
２５ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L以下

２６
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和
として0.00005mg/L以下(暫定)

<0.000005 <0.000005 <0.000005

※１ 原水は消毒等の処理を行う前の水なので、消毒剤・消毒副生成物等は検査しません。
※２ 水道施設健全性判断で給水栓で実施するため省略します。
※３ ８号水源井は休止中です。

※２

※１

原水水質検査（１～８号水源井）
埼玉県八潮市水道部

※１

※１
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水質基準項目 1/８
番号 水質基準項目 基準値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.91 1.39
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.13
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.005 0.007
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.003 0.005
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.005 0.007
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 0.002
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.016 0.023
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 0.004
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.005 0.008
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.001 0.001
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.002 0.006
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 0.02
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 16.6 15.7
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 14.4 16.2 14.8 17.1 19.9 13.8
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 45 66
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 117 156
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
４７ pH値 5.8～8.6 7.6 7.4 7.4 7.5 7.6 7.5
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
1mg/L以下 0.72 0.59 0.69 0.79 0.54 0.78

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

配水水質検査（中央浄水場給水）

埼玉県八潮市水道部
（令和６年４月～令和６年９月）

残留塩素
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水質基準項目 ２／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6

１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 2.11 1.55

１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.12
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001

１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06

２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.006 0.003
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 <0.003
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.009 0.007
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.026 0.018
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 <0.003
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.009 0.005
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.002 0.003
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008

３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.003 0.002
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 <0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 21.6 20.1

３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 21.8 18.5 21.0 22.1 25.2 21.8
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 74 66
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 190 145
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02

４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 1.0

４７ pH値 5.8～8.6 7.5 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
1mg/L以下 0.62 0.64 0.63 0.60 0.59 0.55

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

配水水質検査（中央浄水場給水）
（令和６年１０月～令和７年３月）

埼玉県八潮市水道部

残留塩素
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水質基準項目 ３／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 1.22 1.63
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.13
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.004 0.008
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 0.004
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.003 0.007
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 0.002
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.011 0.025
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.005 0.004
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.004 0.009
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 <0.001 0.001
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.002 0.004
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02 0.02
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 8.9 12.1
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 13.3 15.5 14.9 18.0 17.4 13.3
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 44 70
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 104 164
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9
４７ pH値 5.8～8.6 7.2 7.2 7.3 7.3 7.5 7.2
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
1mg/L以下 0.65 0.49 0.55 0.57 0.60 0.60

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

配水水質検査（南部配水場給水）

埼玉県八潮市水道部
（令和６年４月～令和６年９月）

残留塩素
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水質基準項目 ４／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 2.60 1.92
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.12
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.006 0.002
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.003 <0.003
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.007 0.005
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.023 0.011
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 <0.003
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.008 0.003
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.002 0.001
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.004 0.003
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02 <0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 15.4 13.6
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 20.4 15.4 20.5 19.9 25.1 21.6
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 78 67
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 186 146
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 1.2
４７ pH値 5.8～8.6 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
1mg/L以下 0.53 0.49 0.55 0.54 0.57 0.45

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

配水水質検査（南部配水場給水）
（令和６年１０月～令和７年３月）

埼玉県八潮市水道部

残留塩素
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水質基準項目 ５／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 0.76 1.18
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.12
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.006 0.009
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.003 0.004
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.006 0.007
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 0.001
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.021 0.026
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 0.004
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.007 0.009
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.002 0.001
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.003 0.005
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 20.1 18.5
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 15.6 17.6 14.8 16.4 20.1 12.9
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 47 63
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 127 159
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
４７ pH値 5.8～8.6 7.7 7.4 7.7 7.6 7.7 7.5
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
1mg/L以下 0.65 0.48 0.53 0.44 0.47 0.56

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

給水水質検査（コミュニティセンター）

埼玉県八潮市水道部
（令和６年４月～令和６年９月）

残留塩素
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水質基準項目 ６／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6

１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 0.001 <0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 1.90 1.17

１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.12
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001

１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 0.06 <0.06

２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.008 0.005
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 <0.003
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.011 0.010
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.033 0.025
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.005 <0.003
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.011 0.007
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.003 0.003
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008

３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.005 0.003
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 <0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 24.3 25.7

３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 21.9 19.5 22.2 23.4 25.6 22.7
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 74 65
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 188 171
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02

４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9

４７ pH値 5.8～8.6 7.7 7.8 7.8 7.8 7.5 7.8
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
1mg/L以下 0.48 0.49 0.57 0.50 0.57 0.52

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

給水水質検査（コミュニティセンター）
（令和６年１０月～令和７年３月）

埼玉県八潮市水道部

残留塩素
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水質基準項目 ７／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 1.24 1.62
１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.13
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001
１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06
２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.005 0.009
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.004 0.003
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.003 0.007
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 0.002
２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.013 0.026
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.005 0.005
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.005 0.009
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 <0.001 0.001
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008
３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.004 0.010
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.01 0.02
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 8.8 12.2
３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 13.4 15.2 15.4 17.9 17.4 13.3
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 43 70
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 99 177
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02
４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9
４７ pH値 5.8～8.6 7.2 7.2 7.4 7.3 7.5 7.2
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.4.19 R6.5.9 R6.6.6 R6.7.4 R6.8.1 R6.9.12
1mg/L以下 0.63 0.42 0.42 0.51 0.42 0.51

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

給水水質検査（古新田保育所）

埼玉県八潮市水道部
（令和６年４月～令和６年９月）

残留塩素
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水質基準項目 ８／８
番号 水質基準項目 基準値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6

１ 一般細菌 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0
２ 大腸菌 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
３ ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003
４ 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005
５ ｾﾚﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

６ 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
７ ﾋ素及びその化合物 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
８ 六価ｸﾛﾑ化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
９ 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004
１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 2.64 1.94

１２ ﾌｯ素及びその化合物 0.8mg/L以下 0.10 0.12
１３ ﾎｳ素及びその化合物 1mg/L以下 <0.1 <0.1
１４ 四塩化炭素 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002
１５ 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005
１６ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001

１７ ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001
１８ ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
１９ ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２０ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001
２１ 塩素酸 0.6mg/L以下 <0.06 <0.06

２２ ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２３ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 0.006 0.002
２４ ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 <0.003 <0.003
２５ ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.008 0.005
２６ 臭素酸 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001

２７ 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 0.025 0.013
２８ ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 0.005 <0.003
２９ ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 0.009 0.004
３０ ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 0.002 0.002
３１ ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008

３２ 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 0.008 0.005
３３ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 0.02 <0.01
３４ 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
３５ 銅及びその化合物 1mg/L以下 <0.01 <0.01
３６ ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 15.7 13.4

３７ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 <0.001 <0.001
３８ 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 20.8 15.2 20.5 19.9 24.9 26.6
３９ ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 300mg/L以下 79 67
４０ 蒸発残留物 500mg/L以下 187 154
４１ 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02

４２ ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 <0.000001

４４ 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４５ ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005
４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7 1.1

４７ pH値 5.8～8.6 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 7.4
４８ 味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
４９ 臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
５０ 色度 5度以下 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
５１ 濁度 2度以下 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

目標値 R6.10.10 R6.11.7 R6.12.5 R7.1.9 R7.2.6 R7.3.6
1mg/L以下 0.38 0.41 0.51 0.52 0.52 0.44

● 残留塩素の基準値（毎日検査における消毒の残留効果）は、0.1mg/L以上確保することになっています。

給水水質検査（古新田保育所）
（令和６年１０月～令和７年３月）

埼玉県八潮市水道部

残留塩素
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１／２
農薬類（水質管理目標設定項目） 古新田保育所 ｺﾐｭﾆﾃｨセンター

番号 水質管理目標設定項目 目標値 R6.7.4 R6.7.4
１ １，３－ジクロロプロペン（Ｄ－Ｄ） 0.05mg/L <0.0005 <0.0005
２ ２，４－Ｄ（２，４－ＰＡ） 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
３ ＥＰＮ 0.004mg/L <0.00004 <0.00004
４ ＭＣＰＡ 0.005mg/L <0.0003 <0.0003
５ アセフェート 0.006mg/L <0.00006 <0.00006
６ アトラジン 0.01mg/L <0.0001 <0.0001
７ アラクロール 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
８ イソキサチオン 0.005mg/L <0.00005 <0.00005
９ イプフェンカルバゾン 0.002mg/L <0.00002 <0.00002
１０ イミノクタジン 0.006mg/L <0.00006 <0.00006

１１ エスプロカルブ 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
１２ オキシン銅（有機銅） 0.03mg/L <0.0004 <0.0004
１３ カズサホス 0.0006mg/L <0.000006 <0.000006
１４ カフェンストロール 0.008mg/L <0.00008 <0.00008
１５ カルボフラン 0.0003mg/L <0.000003 <0.000003
１６ キノクラミン（ＡＣＮ） 0.005mg/L <0.00005 <0.00005
１７ グリホサート 2mg/L <0.02 <0.02
１８ グルホシネート 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
１９ クロルピリホス 0.003mg/L <0.00003 <0.00003
２０ クロロタロニル（ＴＰＮ） 0.05mg/L <0.0005 <0.0005
２１ シアナジン 0.001mg/L <0.00001 <0.00001
２２ シアノホス（ＣＹＡＰ） 0.003mg/L <0.00003 <0.00003
２３ ジウロン（ＤＣＭＵ） 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
２４ ジクロベニル（ＤＢＮ） 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
２５ ジクワット 0.01mg/L <0.0001 <0.0001
２６ ジスルホトン（エチルチオメトン） 0.004mg/L <0.00004 <0.00004
２７ ジチオカルバメート系農薬 0.005mg/L(二硫化炭素として) <0.00005 <0.00005
２８ シハロホップブチル 0.006mg/L <0.00006 <0.00006
２９ シマジン（ＣＡＴ） 0.003mg/L <0.00003 <0.00003
３０ シメトリン 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
３１ ダイアジノン 0.003mg/L <0.00003 <0.00003
３２ ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート 0.01mg/L(ﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄとして) <0.0001 <0.0001

給水水質検査（令和６年度）
埼玉県八潮市水道部
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２／２
古新田保育所 ｺﾐｭﾆﾃｨセンター

番号 水質管理目標設定項目 目標値 R6.7.4 R6.7.4
３３ チウラム 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
３４ チオベンカルブ 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
３５ テフリルトリオン 0.002mg/L <0.00002 <0.00002
３６ トリクロピル 0.006mg/L <0.00006 <0.00006
３７ トリクロルホン（ＤＥＰ） 0.005mg/L <0.00005 <0.00005
３８ トリフルラリン 0.06mg/L <0.0006 <0.0006
３９ パラコート 0.005mg/L <0.0001 <0.0001
４０ ピラクロニル 0.01mg/L <0.0001 <0.0001
４１ ピラゾキシフェン 0.004mg/L <0.00004 <0.00004
４２ ピラゾリネート（ピラゾレート） 0.02mg/L <0.0002 <0.0002

４３ フィプロニル 0.0005mg/L <0.000005 <0.000005
４４ フェニトロチオン（ＭＥＰ） 0.01mg/L <0.0001 <0.0001
４５ フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
４６ フェンチオン（ＭＰＰ） 0.006mg/L <0.00006 <0.00006
４７ フェントエート（ＰＡＰ） 0.007mg/L <0.00007 <0.00007
４８ フェントラザミド 0.01mg/L <0.0001 <0.0001
４９ ブタクロール 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
５０ ブタミホス 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
５１ プレチラクロール 0.05mg/L <0.0005 <0.0005
５２ プロチオホス 0.007mg/L <0.00007 <0.00007
５３ プロベナゾール 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
５４ ブロモブチド 0.1mg/L <0.001 <0.001
５５ ベノミル 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
５６ ベンゾフェナップ 0.005mg/L <0.00005 <0.00005
５７ ベンタゾン 0.2mg/L <0.002 <0.002
５８ ベンフラカルブ 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
５９ ホスチアゼート 0.005mg/L <0.00005 <0.00005
６０ メコプロップ（ＭＣＰＰ） 0.05mg/L <0.0005 <0.0005
６１ メソミル 0.03mg/L <0.0003 <0.0003
６２ メチダチオン（ＤＭＴＰ） 0.004mg/L <0.00004 <0.00004
６３ メフェナセット 0.02mg/L <0.0002 <0.0002
６４ モリネート 0.005mg/L <0.00005 <0.00005

給水水質検査（令和６年度）
埼玉県八潮市水道部
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1/1
水質管理目標設定項目 中央浄水場 南部配水場 ｺﾐｭﾆﾃｨセンター 古新田保育所

番号 水質管理目標設定項目 目標値（参考） R6.7.4 R6.7.4
１ ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
２ ｳﾗﾝ及びその化合物 0.002mg/L以下(暫定) <0.0002 <0.0002
３ ﾆｯｹﾙ及びその化合物 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
４ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L以下 <0.0004 <0.0004
５ ﾄﾙｴﾝ 0.4mg/L以下 <0.04 <0.04
６ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) 0.08mg/L以下 <0.008 <0.008
７ 亜塩素酸 0.6mg/L以下
８ 二酸化塩素 0.6mg/L以下
９ ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ 0.01mg/L以下(暫定) 0.001 <0.001
１０ 抱水ｸﾛﾗｰﾙ 0.02mg/L以下(暫定) 0.003 0.004
１１ 残留塩素 1mg/L以下
１２ ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) 10mg/L以上、100mg/L以下
１３ ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.01mg/L以下
１４ 遊離炭酸 20mg/L以下 3 3
１５ 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.3mg/L以下 <0.03 <0.03
１６ ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002
１７ 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 3mg/L以下 1.9 2.0
１８ 臭気強度(TON) 3以下 <1 <1
１９ 蒸発残留物 30mg/L以上、200mg/L以下
２０ 濁度 1度以下
２１ ｐH値 7.5程度
２２ 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1程度以上とし、極力0に近づける -0.8 -1.2
２３ 従属栄養細菌 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) 140 1
２４ 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L以下 <0.01 <0.01
２５ ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.1mg/L以下

２６
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和
として0.00005mg/L以下(暫定)

<0.000005
<0.00000

5

※１ 給水末端で検査を行うため、除きます。
※２ 使用していない消毒剤の項目のため、検査対象から除きます。

※１

※１

※１

配水・給水水質検査
埼玉県八潮市水道部

※１

※１

※２
※２
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